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Общие данные

Р 1 6

ПримечаниеЛист Наименование

Ведомость рабочих чертежей марки CC

Прим.Обозначение

СС.СО Спецификация оборудования

Прилагаемые документы

Наименование

Локально-вычислительная сеть UTP cat5e 4х2х0,5ЛВС

Слаботочная розетка (ЛВС)

Видеодомофон UTP cat5e 4х2х0,5ВД

Щит слаботочный

Условные обозначения

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

INT

Локально-вычислительная сеть

Ввод внешнего кабеля осуществляется в квартирный слаботочный

щит. Предусмотреть прокладку резервного кабеля до щита. В слаботочном

щите устанавливается роутер WLAN и коммутатор. В жилых помещениях

предусматривается установка WiFi точек доступа. Предусматривается

установка розеток RJ-45, для подключения к ним оконечных устройств.

Место установки розеток ЛВС см. планы расстановки оборудования.

Абонентская проводка выполняется кабелем UTP cat5e 4х2х0,5 скрыто в

гофрированной трубе.

 Видеодомофон

      Ввод внешнего кабеля осуществляется в квартирный слаботочный

щит. Предусматривается установка системы IP видеодомофонии. Все

кабельные линии от квартирного слаботочного щита до этажного щита,

вызывной панели и видеомонитора выполнить UTP cat5e 4х2х0,5.

В слаботочном щите установить коммутатор PoE.

Для удобства коммутации за вызывной панелью и видеомонитором

предусмотреть установку монтажных коробок.

Проводку осуществлять скрыто в гофрированной трубе.

Расстояние между слаботочными сетям и электрокабелями не менее 0,3м.

09.23

09.23

Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись Дата

Стадия Лист Листов

И
н
в
е
н
т
. 
№

 п
о
д
л
е
ж
.

П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а

В
з
а
м
е
н
. 
и
н
в
. 
№

С
О
Г
Л
А
С
О
В
А
Н
О
:

Разраб.

Проверил Королев

Бубнов

Слаботочные сети

Шифр:                                                 СС

Формат                А3

ООО "ГИП"

www.gipproekt.ru

+7 499 677-21-76

План квартиры с домофоном

Структурная схема домофонии

Структурная схема ЛВС
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План квартиры с ЛВС

Р 2

План квартиры с ЛВС и телефонной сетью
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Экспликация помещений

№ Наименование помещения

1 Прихожая

2 СУ

3 Ванная

4 Спальня 1

5 Спальня 2

6 Кабинет

7 Кухня-гостиная

8 Гардеробная
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2xUTP cat5e

4х2х0,5

2xUTP cat5e

4х2х0,5

2xUTP cat5e

4х2х0,5

2xUTP cat5e

4х2х0,5

Ввод 2xUTP cat5 4х2х0,5



Структурная схема ЛВС
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Структурная схема ЛВС
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Гардеробная, слаботочный щит
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План квартиры c домофоном
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План квартиры c домофоном
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Экспликация помещений

№ Наименование помещения

1 Прихожая

2 СУ

3 Ванная

4 Спальня 1

5 Спальня 2

6 Кабинет

7 Кухня-гостиная

8 Гардеробная
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Вызывная панель

(монтажная

коробка)

Видеодомофон.

(монтажная

коробка)

ЩСС

Ввод UTP cat5 4x2x0,5

UTP cat5e

4х2х0,5



Структурная схема домофонии
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Структурная схема домофонии
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Формат                А

Гардеробная

МОП

UTP cat5e 4х2х0,5

Ввод UTP cat5 4х2х0,5

в квартиру

D
C

Вызывная панель

MILO 1W

UTP cat5 4х2х0,5 

Коммутатор

сетевой PoE

БП
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Прихожая

Монитор

WIT 10" DOMOTICO

UTP cat5 4х2х0,5 



 Спецификация оборудования
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Характеристики оборудования и матералов определяются проектом, окончательный
выбор марок и моделей оборудования и материалов производит заказчик.

Позиция Наименование и техническая характеристика

Тип, марка,

обозначение документа,

опросного листа

Код оборудования,

изделия,

материала

Завод -

изготовитель

Единица

измерения
Количество

Масса

единицы

(кг)

Примечание

1

2

3

Слаботочный щит не менее 48 модулей, IP40

4

Точка доступа WiFi5

Кабель UTP cat5e 4х2х0,56

Клипса для трубки  d=16мм

7

Монитор WIT 10" DOMOTICO POE MEET цветной

8

9

пм

шт.

1

2

100,0

85,0Промрукав

Розетка компьютерная 2хRJ45 5e шт. 4

WLAN router шт. 1

10

11

12

Коннектор монитора  MEET IP13

Коммутатор сетевой PoE14

15

Zyxel

шт.

Коммутатор на 16 портов 1

Труба гофрированная d=16мм пм 100,0

Блок питания DIN6 100-240VAC/12VDC-2A

MEET врезной монтажный короб MEET

Индивидуальная панель вызова MILO 1W MEET шт. 1

шт.

шт.

16

Промрукав

Слаботочные сети

MEET

MEET

1

1

1

1

шт.

шт.

шт. 1

PRA24318 Schneider Electric

Legrand

Zyxel

Zyxel

шт.

шт.

Multy X

GS1100-16

Multy Mini
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